
施工手順書
IRKB-J

耐火貫通ブロック
施工治具

はじめにお読みください

使用方法

■本製品は耐火貫通ブロックIRKBアダプターの締め込み専用施工
　治具です。アダプターの締め込み以外には使用しないでください。
■耐火貫通ブロックIRKBの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
　施工してください。
■作業時は、作業用手袋を着用してください。

１ IRKB-Jの突起部をIRKBアダ
プターのヒンジ部に重ね合わ
せて押し当てます。

2 IRKB-Jをアダプターに押し
当てながら時計回りに回転さ
せて締め込みます。

　    
締め込みは、カチッと手応えのある
ところまで締め込んでください。

カチッ
手応えが

施工治具 IRKB-J

耐火貫通ブロック
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どの突起部を
合わせても
取り付け   
可能です。

突起部
（3箇所）

ヒンジ部

PIECE（1個単位）

INABA DENKO
Webサイト

INABA DENKO
営業所一覧

20241001


